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Trinkwasser Untersuchungsergebnisse
Gemeinde Kirchberg-Thening

3. Quartal 2025

S

Probenahmestelle: HB Hitzing

Probenahmedatum: 18.08.2025

Parameter Einheit Grenzwert Richtwert Messwerte
pH - Wert - 6,5-9,5 7,3
elektr. Leitfahigkeit us/cm - 2500 469
Gesamtharte ¥ °dH - - 14,0
Karbonathérte °dH - - 12,2
Hartestufe % 1,11, - - I
Calcium mg/l - 400 74,1
Magnesium mgll - 150 15,9
Natrium mgl - 200 10,3
Kalium mg/l - 50 2,5
Eisen mg/l - 0,2 <0,01
Mangan mgll - 0,05 <0,001
Ammonium mg/l 5,0 0,5 <0,03
Nitrat mg/l 50,0 - 10,6
Nitrit mg/l 0,1 - <0,01
Chlorid mg/l - 200 18,8
Sulfat mg/l 750 250 25,6
1) Hartestufen I: <10° dH :10-16°dH [ll: >16° dH It. OVGW WI 02
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